___ Stk. Einzelbatterie-Versorgungsgeräte für max. 2 Stück Leuchtstofflampe(n) ohne Umverdrahtung der Leuchte(n), Entfernung bis 800m. Ausführung entsprechend VDE 0108, neueste Fassung. Eingebaut im Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 54.

Anschlussleistung:

 ___ VA

Versorgungszeit:

___ h

Anschluss-Spannung:
230V AC 50Hz

Ausgangs-Spannung:
230V AC 50Hz

Lichtstromverhältnis:
Netz/Not 100%

Das Gerät muss bestückt sein mit:

-Tiefentladeschutz

-wartungsfreier Blei-Akku (5 Jahre Lebenserwartung)

-vollelektronische Ladung mit IU-Kennlinie

-Transistor-Wechselrichter

Optional:


Auto-Check

BUS-Check

Fabrikat:


Gessler
Typ:



NVG-___

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
